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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 494 / PBHS / S / 2017

Nazwa i adres Klienta:
Numer zlecenia:
Numer protokotu:
Kod prébki

Rodzaj probki:

Cel badan:

Punkt pobrania prébki:

Prébkobiorea:

Procedura pobrania prébki
wody:

Data przyjecia probki do badan:

Stan probki:
Data rozpocz¢cia badania:

Urzad Gminy w Slupi, 28-350 Shlupia, Stupia 257

250/PBHS/2017 zdnia:  17.10.2017
SE.Ib-4730-13/494/2017  z dnia: 17.10.2017
494/PBHS/S/17

woda do spozycia

ocena zgodnoSci ze specyfikacjg zawarta w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakoéci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r.,
poz. 1989).

wodociag Wielkopole, ujecie wody Shlupia, Pompownia wody P1,
28-350 Shapia

Kinga Popezyk — Oddzial Laboratoryjny PSSE we Wloszczowie

PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007
17.10.2017
bez zastrzezen
17.10.2017

Data zakonczenia badania: 18.10.2017
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 494 / PBHS / S / 2017
BADANIE FIZYKOCHEMICZNE:

Badane wskazniki Jednostka Wyniki Dopuszczalne Identyfikacja
i parametry zakresy metody
wartosci @
Metnosé (A) NTU 0,16 10 PN - EN ISO
7027:2003
Barwa (A) mg/1 Pt <5 = PN-EN ISO
7887:2012
+Apl:2015
rozdz. 4
Zapach - <1 o PN-EN 1622:2006
Smak - <1 s PN-EN 1622:2006
Stezenie jonow - 7,5 6,5-9,5 PN-EN ISO
wodoru (pH) (A) 10523:2012
Przewodno$é uS/cm 738 % 2500 PN-EN 27888:1999
elektryczna
wlasciwa (w25°C)
(A)
Amoniak (A) mg/l i1 0,50 PN-C-04576-
4:1994

M

—w przypadku podania jednej wartosci, dolna warto$¢ zakresu wynosi zero.,

— Dopuszczalne zakresy wartosci wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakoSci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

3)

- akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian.

@ Temperatura pomiaru 20,2 °C. Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.

(A) — badanie objete akredytacjg Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 671.

Autoryzowal:

MLODSZY A§YSTENT

| O AISVEFPING

Kinga Popczyk
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 494 / PBHS / S / 2017
BADANIE BAKTERIOLOGICZNE:

Badane parametry Jednostka Wyniki Najwyisza Identyfikacja metody
dopuszczalna
warto$¢
Liczba bakterii jtk. /100 ml 0 0 PN-EN ISO 9308-
grupy coli (A) 1:2014-12
Liczba Escherichia | j.tk./ 100 ml 0 0 PN-EN ISO 9308-
coli (A) 1:2014-12

W _ Najwyzsze dopuszczalne wartosci wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

(A) — badanie objete akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 671.

Autoryzowal:

Ocena zgodnosci ze specyfikacjg: Agnieszia Cygan

W zakresie badanych parametréw wody stwierdza sie zgodno$é¢ z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Data sporzadzenia sprawozdania: 19.10.2017
Zatwierdzil:

Otrzymuja:
1. Klient;
2. ala.

Oswiadcza sie, Ze:

Wyniki badania odnoszg si¢ wylacznie do dostarczonej probki.
Sprawozdanie niniejsze nie moze by¢ powiclane inaczej jak tylko w calosci.
Klientowi przystuguje prawo do odwotania sig od wynikéw badania w ciagu 14 dni od otrzymania niniejszego sprawozdania z badan.
Ocena zgodnosci zostata stwierdzona rowniez dla metod nie objetych akredytacja Nr AB 671 (smak, zapach).

Jacek Frzesinski
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